P AQUONA

s oanan

L Boletindeamaliss == =<0 @0l
m N°Anéhsns F :l'ipo de andlisis Fecha inicio Fecha finalizacin Fecha elaboracion
5 737 Completo 04/10/2016 20/10/2016 21/10/2016

*;:" - Solicitante
; =3 AQUONA

'Ref. Muestra  Fecha muestra  Hora muestra  Muestra fomada pori ~ Fecha recep.  Hora recep.

: é 1 142201-714 04/10/2016 12:10 Aquona S.A.U 04/10/2016 12:30
‘ gt Localidad Punto de muestreo Tipo punto muestreo Temp °C
’ = (Ciudad Real Red (Puerta Santa M®) Red de Distribucidn 24,6
[céd. ||Parametro |l RD440:2003 ][  valor cuantificado || Unidades | [ étodo ensayo ]

01 Bacterias coliformes 0 0 UFCen100mL  IEE-T/L-27

02 Escherichia coli 0 0 UFCen100mL  TEE-T/L-27

03 Enterococo 0 0 UFCen100 mL  IEE-T/L-30

04 Clostridium perfringens 0 0 UFCen100mL  IEE-T/L-34

05 Recuento de colonias 22 °C. 100 0 UFCenlmL IEE-T/L-29

07 Olor 3 <3 Ind. diluc. a 25 °C TEE-T/L-02

08 Sabor 3 <3 Ind. diluc. a 25 °C IEE-T/L-02

09 Color 15 <5 mg/L Pt-Co TEE-T/L-05

11 Turbidez 5 0,23 UNF IEE-T/L-04

12 pH 6,5->9,5 8,01 Und. pH IEE-T/L-07

13 Conductividad 2500 428 uS/ema20°C  IEE-T/L-08

14 Amonio 05 <0,10 mg/L TEE-T/L-10

16 Nitrito 05 <0,05 mg/L IEE-T/L-09

19 Cloro libre residual 0,151 0,10 mg/L IEE-T/L-20

20 Cloro combinado residual 2 0,04 mg/L IEE-T/L-20

25 Dureza (TH) N.E. 16,9 °F IEE-T/L-13

35 Bicarbonato N.E. 121 mg/L IEE-T/L-17

55 Carbono orgdnico total N.E. 3,7 mg/L TEE-T/L-59

73 Cianuros totales 50 <50 ug/L IEE-T/L-28
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142201-714 04/10/2016 12:10
' Localidad
' Ciudad Real

MUESTRA

: Fecha inicio
04/10/2016

Aquona S.A.U
Punto de muestreo
Red (Puerta Santa M®)

'
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Fecha finalizacién  Fecha elaboracién
20/10/2016 21/10/2016

”W»‘V‘F(echaifecep. y Hom rec;h; e
04/10/2016 12:30
Tipo punto muestreo Temp °C
Red de Distribucién 24,6

Il Umdades —

Tlmetodoomsayo |

| Cod. || Parametro |l RD140/2003 ||  Valor cuantificado

Pardmetro
29 Fluoruro 1,5
30 Cloruro 250
32 Nitrato 50
34 Sulfato 250

<015
68,2
<50
55,3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

IEE-T/L-32
TEE-T/L-32
IEE-T/L-32
TEE-T/L-32

38 Sodio 200
39 Potasio N.E.
40 Magnesio N.E.
41 Calcio N.E.

27,2
<5,0
15,2
425

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

IEE-T/L-32
TEE-T/L-32
IEE-T/L-32
IEE-T/L-32

Pardmetros De car
50 Indice de Langelier 0.5

0,30

TEE-T/L-03
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ANALISIS

Ref. Muestra  Fecha muestra  Hora muestra  Muestra tomada por:‘ ,

Boletin de andlisis

Fecha inicio
04/10/2016

Fecha finalizacién

20/10/2016

Fecha recep.

ks Pégina 0%

F'echd' el&bofacién
21/10/2016

Hora recep.

é 142201-714 04/10/2016 12:10 Aquona S.A.U 04/10/2016 12:30

g Localidad Punto de muestreo Tipo punto muestreo Temp °C

= (Ciudad Redl Red (Puerta Santa M?) Red de Distribucidn 24,6
_cod. | [Parametro || RD 14012003 ][ valorcuantificado || Unidades | método ensayo J
Pardmetros Metales 2

57 Cobre 2 <0,20 mg/L TEE-T/L-60

58 Cromo 50 <50 g/l IEE-T/L-60

59 Niquel 20 <2,0 /L IEE-T/L-60

60 Plomo 10 <10 ug/L TEE-T/L-60

62 Aluminio 200 55,8 g/l TEE-T/L-60

63 Hierro 200 <20,0 ug/L IEE-T/L-60

64 Manganeso 50 <50 Hg/L TEE-T/L-60

65 Arsénico 10 <10 /L TEE-T/L-60

67 Boro 1 <0,10 mg/L TEE-T/L-60

68 Selenio 10 16 g/l TEE-T/L-60

69 Cadmio <0,50 /L TEE-T/L-60

70 Antimonio <125 mg/L IEE-T/L-60

71 Mercurio <0,20 g/l TEE-T/L-60

Laboratorio  ETAP CRL - Autorizacidn LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real
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Tipo de andlisis Fecha inicio
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Fecha elaboracién
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eref;r Muesfra Fecha mﬁeﬁfra i HOI‘;! muestra  Muestra 'romad'dupcrn;; e Fecha recep." ~ Hora recep

<

f_‘ 142201-714 04/10/2016 12:10 Aquona S.A.U 04/10/2016 12:30

Q Localidad Punto de muestreo Tipo punto muestreo Temp °C

= Ciudad Real Red (Puerta Santa M%) Red de Distribucién 24,6
| Cod. || Parametro || RrD140/2003 ||  Valorcuantificado || Unidades || Método ensayo |
Pardmetros Trihalometanos

56 Suma de Trihalometanos 100 49,6 ug/L TEE-T/L-63

80 Bromodiclorometano N.E. <25 g/l IEE-T/L-63

81 Bromoformo N.E. 38,8 g/l TEE-T/L-63

82 Cloroformo N.E. <25 g/l IEE-T/L-63

83 Dibromoclorometano N.E. 10,8 /L TEE-T/L-63

Pardmetros BTEXs -

75 Benceno 1 <0,25 /L TEE-T/L-63
Pandmetros Hidrocarburos aromdticos policiclicos

84 Benzo-a-pireno 0.01 <0,0025 /L TEE-T/L-61

85 Suma de Hidrocarburos Arc 0.1 <0,025 g/l TEE-T/L-61

86 Benzo-b-fluoranteno N.E. <0,0063 /L IEE-T/L-61

87 Benzo-(g,h,i,)-perileno N.E. <0,0063 /L TEE-T/L-61

88 Benzo-k-fluoranteno N.E. <0,0063 g/l TEE-T/L-61

89 Indeno-(1,2,3-¢,d)-pireno N.E. <0,0063 g/l IEE-T/L-61

Ea?qrfﬂforio ’ ) ETAP CRL - Autorizacién LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real : ‘
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Fecha inicio

Fecha finalizacién Fecha elaboracién

)
737 Completo 04/10/2016 20/10/2016 21/10/2016
o
; §‘ Solicitante
. < AQUONA
,kef. Muésﬁ-a Fecha muestra  Hora muestra ‘Mubesv'rr'-d tomada por: Fecha Eécep. " Hora Eéc'ep.m ‘
<
£ 142201-714 04/10/2016 12:10 Aquona S.A.U 04/10/2016 12:30
@ _ Localidad Punto de muestreo Tipo punto muestreo Temp °C
= Ciudad Real Red (Puerta Santa M?) Red de Distribucidn 24,6

R‘;d—f z Parémetro

i L RD 14012003_} L Valor cuantificado } LUnidades _] llnétodo ensayo ]

Pardmetros Plaguicides

90 Suma de plaguicidas 0.5 <0,125 /L TEE-T/L-61
91 Aldrin 0.03 <0,0075 g/l TEE-T/L-61
92 Dieldrin 0.03 < 0,0075 /L IEE-T/L-61
93 Heptacloro 0.03 <0,0075 g/l TEE-T/L-61
94 Heptacloro epéxido 0.03 <0,0075 L/l TEE-T/L-61
Pardmetros Orgdnicos voldtiles

76 1,2-Dicloroetano 3 <0,30 ug/L TEE-T/L-63
77 Suma de Tricloroeteno y Te 10 <10 g/l TEE-T/L-63
78 Tetracloroeteno N.E. <0,50 g/l IEE-T/L-63
79 Tricloroeteno N.E. <0,50 1g/L TEE-T/L-63
Observaciones

‘Este informe sélo afe&ci a la muestra analizada (N.E=no eSbecifiéc;ao enel RD 140/ 200'3)

Calificacién Sanitaria

AGUA APTA para el consumo segiin las determinaciones efectuadas. (RD 140/2003)

En Ciudad Real, a 21 de octubre de 2016

Laboratorio ETAP CRL -'Aqforirzrgc’:ién LA/SA/CR/006 - Tfno. 926254545 - Ciudad Real

Jefe de Laboratorio




