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Pardmetros Microbioldgicos

ot Bacterias coliformes 0] o] UFCen 100 mL  IEE-T/L-27

02 Escherichia coli 0 0 UFCen100 mL  IEE-T/L-27

03 Enterocaco 0 0 UFCen100 mL  IEE-T/L-30

04 Clostridium perfringens 0 0 UFCen100 mL  IEE-T/L-34

54 Recuento de colonias 22 °C N.E. 0 UFCenlmL IEE-T/L-29

Parémetros Organoléptices

07 Olor 3 <3 Ind. dilue. a 25 °C TEE-T/L-02

08 Sabor 3 <3 Ind. diluc. a 25 °C TEE-T/L-02

Q9 Color 15 <5 mg/L Pt-Co IEE-T/L-05

11 Turbidez 5 0,24 UNF IEE-T/L-04

12 pH 6,5-9,5 7.71 Und. pH IEE-T/L-07

13 Conductividad 2500 307 pS/ema 20°C  IEE-T/L-08
14 Amonio 05 <010 mg/L IEE-T/L-10
16 Nitrito 05 <0,05 mg/L IEE-T/L-09
19 Cloro libre residual 0,1->1 0,46 mg/L IEE-T/L-20
25 Dureza (TH) N.E. 124 °F TEE-T/L-13
55 Carbono orgdnico total N.E. 2.8 mg/L IEE-T/L-H9

*{ os parametros marcados con asterisco, incumplen el vaior paramétrico del apartado C del RD 140/2003
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MUESTRA
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29 Fluoruro 15 <0,15 mg/L IEE-T/L-32
30 Cloruro 250 32,5 mg/L TEE-T/L-32
32 Nitrato 50 9.6 mg/L IEE-T/L-32
34 Sulfato 250 415 mg/L IEE-T/L-32

‘Parémetros Cationes .

38 Sodie 200 14,6 mg/L IEE-T/L-32
39 Potasio N.E. <50 mg/L IEE-T/L-32
40 Magnesio N.E. 9.1 mg/L IEE-T/L-32
41 Caleio N.E. 344 mg/L IEE-T/L-32

Observaciones

Este informe sélo afé&& a la muestra ;i'nc';liizrada'(N.E.r-rBgs'pééifi'ca;do enel Rb 140/2063) ) .

' AGUA APTA para el consumo segin las determinaciones efectuadas. (RD 140/2003)

En Ciudad Real, a 19 de junio de 2018

Laboratorio  ETAP CRL - Autorizacién LA/SA/CR/006 - Tno. 926254545 - Ciudad Real

*Los parametros marcados con asterisco, incumplen el valor paramétrico del apartado C del RD 140/2003



